Техническое задание на строительство мини теплицы площадью 150-200 кв. м.
1. Общие сведения:
1.1. Объект строительства: Теплица.
1.2. Площадь теплицы: 150-200 кв. м.
1.3. Местоположение: с.Бужум, Баткенского района Баткенской области.
1.4. Назначение теплицы: Выращивание сельскохозяйственных культур (овощи, фрукты, зелень и т.д.).
1.5. Сроки выполнения работ: 25 дней.
2. Требования к проектированию и строительству:
2.1. Габаритные размеры: Теплица должна иметь прямоугольную форму с длиной и шириной, соответствующими площади до 200 кв. м.
2.2. Каркас:
· Материал: Профильная труба.
· Сечение профиля: 50x50 мм толщина 1,8 мм.
· Антикоррозийная защита: Обязательна.
· Высота каркаса: 3 метра.
2.3. Покрытие теплицы: 
· Материал: Пленка тепличная 200 мкр с защитой от ультрафиолета, плотность 4 мм или поликарбонат.
· Крепление: Герметичное с использованием профилей и крепежных элементов, устойчивых к погодным условиям.
2.4. Фундамент:
· Тип фундамента: Ленточный фундамент или точечные опоры.
· Глубина заложения: 0,5 м в зависимости от типа грунта.
· Материал: Бетон марки М200 и выше.
· Армирование: Обязательное армирование сечением d 10.
2.5. Внутреннее оборудование:
· Системы вентиляции: Механические форточки, размещенные на крыше и боковых стенках.
· Система отопления: Инфракрасные обогреватели или водяной обогрев.
· Система полива: Автоматическая капельная система полива с учетом особенностей выращиваемых культур.
· Электропроводка: Установка розеток, освещения и системы автоматизации, защищенных от влаги и перепадов температур.
3. Требования к качеству и безопасности:
3.1. Качество материалов: Все материалы должны соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты качества.
3.2. Безопасность: Обеспечение соответствия всех строительных и монтажных работ нормам безопасности (СНиП и другие актуальные нормативы).
3.3. Защита окружающей среды: Минимизация воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.
4. Дополнительные требования:
4.1. Подключение к инженерным сетям: Обеспечение подключения теплицы к системе электроснабжения и водоснабжения.
4.2. Отвод сточных вод: Организация системы отвода сточных вод с участка теплицы.
4.3. Документация: Предоставление полного комплекта проектной документации, актов выполненных работ, сертификатов на материалы.
5. Порядок сдачи объекта:
5.1. Этапы сдачи:
· Проверка соответствия выполненных работ проектной документации.
· Проведение испытаний и проверки всех систем (отопление, полив, вентиляция).
· Подписание акта приемки объекта.
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